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Об устранении Еарушений

в соответствии с п. б ст. 44 ич. 4 ст. 52 Федерального закона ОТ 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДа

]ф 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муниципЕIльном коЕтроле в

Российской Федерадии>>, а также в порядке реализации rт, 4,2,6 Плана мероприятий по

профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в

obnu"r" пожарной безопасности органа государственного пожарного надзора на2024 rод

утвержденного МЧС России от Zо.tZ.zO2З Ns 1076, в Вашем учреждении был проведен

,rроф"rruпrический визит, по резупьтатам которого были выявлены нарушения требований

пЬжарной безопасности (согласно Приложению 1),

На основании вышесказанного, Вам необходимо приIIять меры по устранению

нарушений (согласно Приложению 1) и предоставить Плаrт с конкретными датами их

y"rpu""""" до 2З.|2.2024 в отделеЕие надзорной деятельности и профилактической

puOor*, Калининского района г. ,Щонецка отдела надзорной деятельЕости и

проф"лакТическоЙ работьггородского округа.Щонецк управлени,{ надзорной деятельности

и профилакт".r""пЙ работы Главного yrrpu"rr.""" МЧС России по ,Щонецкой НаролноЙ

Республике по адресу: г.,Щонецк, пр. .Щзержинского, 70,

врио начальника отделения надзорной деятельности и

профlrлактичеiкой работьт Калининского района
l. ,Щtlrrецк;l отде-ца на;lзtrрной JL-ятс--Iьности и

j i гOijl}.1,1 tlтiтi.l.tecKoй рабо rы городско t,o tlкруга /{оrrечк

\ {Iраl],,1еll]]я наJзорнOй деятельrrосrи и

профлt.rакти.lесKclй работы I'лавпoгcl } lIрав,rlения

N4LIC России по Щоilецкой Народной Респ_чблиtсе

'ltсйrенан г Bll} гренней c-t1 жбы

Пинчук Виталий Игоревич +'7 949 428 64 0З

В.Р. Кузьменко@Q
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п/п

Вид нарушения обязательных требова-
ниЙ пожарноЙ безоrrасности, с указани-

ем коЕкретного места выявленного
нарушения

Ссылка на пункт, часть, статью и

наименование нормативного правовоfо

акта РоссиЙскоЙ Федерации и (или)

нормативного документа по пожарной
безопасности, требования которого (-ьш)

1

ýководитель организации не обеспечил

н€шичие приспособлений
самозакрываниjI, на

для
дверях

эвакуационных выходов. (правое крыло

1 -го lэl,а;tа, выход. гр},ппа

п. 14 ППР в РФ;

2

/{огlускается открывание лверей
:)t]аI(\,ационtlых выходов и лверейл

расtl()ло,tiеl{ных на пч,гях эвак},ации. не llo

наtlравлению выхода и,] здilния (,rвери

по]\lеш\ения раздеваJlки правого крыла l-
го

СП 1.1j l l0.]020 гr. ,l.].2]

П. 25 ППР в РФJ

,Щогryщено применение на гrутях

эвакуации для облицовки стен

материалов с более высокими
покчватеJIями пожарной опасности, чем

предусмотрено строительными нормами
1-го

4

Огнеryшители, установленные в здании,

не имеют порядковый номер, нанесенный
на корггус огнетушителя (все

T1.407 ППР в РФ;

j
[ici tз р ы. ко в рtl в ы е до ро?к к и. \, KJ ад ы вае N,t ы е

liLt ll\ 1ях эвакуации поверх пс,lкрыr,ий

Ilо-цоt]. tle l]ttкрспjlены I( Ilол\" (кс-lрилор 1

го

п.Зl ППРвРФl

п. 4.4.19 Cil .zl. l 3 130.20lЗ:

6

Минимальная ширина эвакуационных
выходов из зданиJI, при числе

эвакуирующID(ся через указанные
выходы более 50 человек, составляет
менее 1 м.

7

На объекте защиты с массовым
пребыванием людей руководитель
организации обеспечивает нzlлиtlие

исправных ручных электршIеских

фонарей из расчета не менее 1 фонаря на
каящого дежурного и средств
индивидуальной защиты органов

дыхания и зрения человека от опасных

факторов пожара из расчета не менее l

средства ' индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения человека от

опасных факторов пожара на к€Dкдого

П. З0 ППР в РФ

8

Щогryскается открывание дверей
эвакуационных выходов и дверей,

расположенных на tý/тях эвакуации, не по

направлению вьtхода из зданиlI (двери,

ведущие из старшой группы, двери
из

Сп 1.1з 130.2020 п, 4.2.22



2

9

Запоры (замки) на дверях эвакуационных
выходов не обеспечивают возможность
их свободного открыванIш изнутри без

кJIюча (помещение суточной, помещение

ц.хни, группа <<Радуга>, группа
(ЗПР)

П.26 ППР в РФ

П,27 <<б> ППР в РФ10 ,Щогryщено р:rзмещение мебели на rтутях

1l
Пожарный рукав не присоединен к
пожарному кJIапану пожарного крана (все П. 50 ППР в РФ;

12

Руководитель не обеспечил учет сроков

перезарялки огнетVш ит,елей. с,]анесениеNt

в ),ц,рнiLгI лксплуатации систеl\4

и защlll,ы

п. 60 ППР в РФ;

Оr,не,t,у,trtите,]И" \'с'ГаНоRленные в здании.

l]e и\Iеtот гrорядковый HoNIep. нанесенный
}{а коl]п\ с огнет)/LlI итеjlя ( все

rl. 407 ГIПР в РФl

14

Огнеryшители расположены не на

видных местах вблизи от вьtходов из

помещений на высоте не более 1,5 метра

до верха корttуса огнетушителя либо в

специzlльных подставках из негорючих
материалов, искJIючающих падение или

все

п.409 ППР в РФ;

15

Руководитель организации не

организоваJI перекатку пожарных рукавов
(не perrte l раза в год), а таюке надлежащее

состояние водокольLlевых кат),tлек с

BHece}l tleNI ин(lорпrации в ;Ky,pIlaJ

эксIU]\,а,rаIlиИ сис,ге\I противоliояtарнсlГл

заIциl,ы (все IlK)

П. 50 ПIIР в РФl

lб
lle обеспеченьl jlест1-1ичt{ые клетки"

коридоры, ПР()ХОlllЫ и др},I ие п}"l,и

п.2З ППР в РФ
сП з. 13 1З0.2009 п.п.5. 1-5.5

Не обозначены эвакуационные выходы
световыми указателями с надписью
<<Выход>> белого цвета на зелёном фоне,
подк-rпочёнными к источнику питания
эвакуационного (аварийного) освещениrI,

уLfIи которые переключаются на него

автоматически в случае исчезновениlI
пцтаниJI на их основных источниках
питания

i,З

Поr,tешlения электрощитовой и кладовои

не оборr,дованы противопо)Itарной
ю 2-го,гипа

СП 4.13 l З0.20lЗ п. 5. l .2

п. 4.З.12 CIl 1.1 з 1 30.2020

20
Здание детского садd не оборудовано
системой оповещенIбI- и управления
эвакуацией лподей при пожаре 3-го типа

ч. 2 ст. 5,1 Федеральный зiittоtr от 2].07.] 008 -Nq

l_]

itj

rr.2j ГII1Р в l)Ф

<<Ьплята>. группа

17

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности>>, Постановление
Правительства РФ ЛЪ 1464 приложение 5 кОб

угверждении требований к оснащению
объектов защиты автоматиrlескими

установками пожаротушениJI, системой
пожарной сигнzulизации, системой qцqцещgдцr

На п) rях эвак}ации из здания не

пред\,с\{о-грено аварийное и
,)l]a к\,а Lll{OHlloe освеIцен ие



Ф

и управления эвакуацией jIюдей при по;каре)

п, 1 (дапее - Псlст,ансltзление прав},Iтельс,гва РФ

NЪ l464). таб;ица 2 СП З.lЗ 1З0 <Систеп,tа

оповеIIlения и },правJIения эва.Ii\ацией людеt'i

при поItаре.
безопасносr,и> п. 1

Требования полtарной

- сгI з,l з l30

2\
Здание детского сада не оборудовано
алресной системой пожарной

сигн€tлизации

ч. 2 ст. 5,1 м 123-ФЗ, Таблица l п,

Постановление правительства РФ J\b 1464,

Приложение А таблица А.1 п. 1 СГt

+В+.lЗ 11500.2020 <<Системы пожарной

сигнчlлизации и автоматизациjI систем

противопожарной' защиты. Нормы и правипа

п.25 ППР в РФ

п, l] ПIlР в РФl

24

Руководителем не определен порядок и

сроки об1..rения лиц мерам пожарной
безопасности, с учетом требований
нормативных правовых актов Российской

п.3ППРвРФ

25

Помещение кладовой не оборудовано
сертифицированной противопожарной

дверью 2-rо тила (в соответствии с СП
12.1з1.

Сп 4.1зlз0.201З п. 5.1.2

C]I 1 1jiЗ0 20]0 rl. 4.1.5

2,7

Руководителем организации или иным

должностным лицом, уполномоченным
руководителем организации, не

определён порядок и сроки проведения

работ по очистке вентиJuIционных камер

и воздaховодов от горючих отходов и

отложений с составлением
соответствующего акта, при этом такие

работы проводятся не реже 1 раза в год с
внесением информации в журнал
эксшц/атации систем противопожарнои

| зuщ*", (подтверждающие акты не были

l предоставлены руководит9д9v)_

п.43 ППР в РФ

22

/,:)

,Щоггущено црименение на путях
эвакуации Nlя облицовки стен

материi}лов с более высокими
показателями пожарной опасности, чем

предусмотрено строительными нормами
I la)\,l е Iцe1,1ис эта)ке

i)l l,tовt_1.1и,t'е-lь не обеспечил l]а,]N{еlдсние
1la объекте защи-гы, :]Hill(oB пt-l;карной

безоllасrlости "Ку,рение и пользоваfiие
|!огнем

При высоте лестниц (в том числе

раз]\,1еtrl.енFIых в лестничных лi-петках)

rit\Л9е 45 c\,I сjlеду,ет IIре:l!сN,lатривать

.-ll-!)a)ItJell иrl с порччtlя Nl и

(,запасttой вы\оД из детской гр\,Illlы на.

пе этtl)кс

аJ

26

на


